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WASSERUNTERSUCHUNG

INSPEKTIONSBERICHT

Betreff: WVA Stetten - evn wasser

Untersuchung: Eigenkontrolle gemäß Trinkwasserverordnung
BGBl. II Nr. 304/2001 idgF

BehördlicheVorschreib mg: WL-593 (Mindestinspektionsplan vom 16.01.2019)
GS4-SR-36/1177-2019

Auftraggeber: Gemeinde 2100 Stetten, Schulgasse 2

(Tel. 02262/673660)

Probe(n) entnommen am: 12.09.2022

Probe(n) entnommen durch: Hygiene-lnstitut (Angelika Schmidhuber)

Verfahren: ISO 5667-5 und ISO 19458 (Zweck A)
ÖNORM M 5874

Letzte(r) Bericht(e): HW 302/2709-2712/21

Anlage: Prüfbericht(e)z W 3105—3108/22 (Anzahl Seiten: 4)

Ortsbefund

Folgende Angaben

wur1en

im Zuge der Begehung erhoben:

ÜberreqionaleWasserv
‘

rsorqunq: evn wasser

Menqe des abqeqebenen Wassers pro Tag (m°) (Jahresdurchschnitt): 360
Einwohnerzahl des Versorqunqsqebietes (Haupt- u. Nebenwohnsitze): 1.561

Anzahl der Überqabestä Ilen des überregionalen Wasserversorgers in das Ortsnetz: 2

Anzahl an qemeindeeiqenen Behältern für die Wasserversorqunq des Ortsnetzes: 0

Ortsnetzerweiterunqen c der Leitungserneuerunqen:
— 2021: keine Ortsnetzewveiterungen oder Leitungserneuerungen durchgeführt
- 2022: keine Ortsnetzerweiterungen oder Leitungserneuerungen durchgeführt bzw. geplant

Besondere Vorkommnis
- Erneuerung von Haus

gg:
sanschlussschiebern in verschiedenen Straßen (2021 und 2022)

Spülungen des Ortsnetz<äz April 2022 bzw, wurden nach Wartungsarbeiten durchgeführt

Name des Wassermeisters/Wasserwartes/ zuständige Person: Johann Piesinger
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Leitung: A0. Univ.-Prof. DipI.-ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitaigasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1—40160-33050,Fax.: +43-1—40160—933000
E-Maii: regina.sommer@medunnwien.ac.al
DVR: 2108638

Wasserhygiene
Institut für Hygiene und A1gewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiol agie, Infektiologie und Immunologie

Probenahmestellen

Prot. Nr. Bezeichnmg Prüfbericht
Anzahl Seiten

W 3105/22 Ortsnetz Stetten - Zentralbereich, N7491482R3 1

(Gemeindeamt, Küche, Waschbecken)
W 3106/22 Ortsnetz Stetten - Bereich Siedlung Am Teiritz, N7491976R3 1

(Am Teiritz 17, Gartenieitung)
W 3107/22 Ortsnetz Stetten - Bereich Siedlung Zeiselweg, N7491326R3 1

(Neubergstraße 79, hintere Gartenieitung, linkerWasserhahn)
W 3108/22 Ortsnetz Stetten - Westlicher Bereich, N7490858R3 1

(Kläranlage, Badezimmer, Waschbecken)

Untersuchunqserqebnis und Interpretation

(Mindestuntersuchung LA; Routinemäßige Kontrolle R)

Prot. Nr.,

Ehemische

und Chemische, physikalische Chemische, physikalische
Kurzbezeichnung hysikaiische Parameter und bakteriologische und bakterioiogische

‘,

Parameterwe�e“ lndikatorparametenwerte’”
W 3105/22,

Wauffälliges,
mitteihartes eingehalten eingehalten

Ortsnetz asser
Stetten - ‘

Zentraibereich
(M)
W 3106/22, mauffällig eingehalten eingehalten
Ortsnetz
Stetten -

Bereich Siedlung
Am Teiritz
(R)
W 3107/22, mauffäilig eingehalten eingehalten
Ortsnetz
Stetten —

Bereich Siedlung
Zeiselweg
(R)
W 3108/22, unauffällig eingehalten eingehalten
Ortsnetz
Stetten -

Westlicher Bereich
(R)

*) gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

Beurteilung

Beim Lokalaugenscheain sind aus wasserhygienischer Sicht keine Mängel am Zustand der
Wasserversorgungsanlepgefestgestellt worden, die eine Eignung des Wassers als Trinkwasser ausschließen.

Aufgrund des vorliegenden Untersuchungsergebnisses entsprach das Wasser der WVA Stetten - evn wasser
im Rahmen des Untersuchungsumfanges zum Zeitpunkt der Probenahme den Iebensmitteirechtlichen
Vorschriften.
Das Wasser ist zur Vervvendunqals Trinkwasser geeiqnet.
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Wasserhygiene Leitung: A0. Univ.—Prof. Dipl.»lng. Dr. Regina Sommer

Institut für Hygiene und Awgewandte Immunologie
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43—1-40160-933000

Zentrum für Pathophysiol >gie, Infektiologie und Immunologie
E'Ma‘" 'e9ina's°mme'@me"uni“’ie”a“'
DVR: 21 08638

Em fehlun

Um eine einwandfreie,Wasserquaiität im Ortsnetz zu gewährleisten, ist es erforderlich, das Leitungssystem
nach Arbeiten am Ro rstrang oder nach Rohrgebrechen (in Absprache mit der evn wasser) zu spülen und

nötigenfallszu desinfizi ren.

Wien, den 17. Oktober 2022 Lehung:

Dieser Bericht darf nur vollinha/t/i:h ohne Weg/assung oder Hinzufügung

einzuholen.

Fürdie Vertraulichkeit der Handh abung aller Informationen, die während der
Durchführung der Labortätigkeiteverhalten wurden, wird die Verantwortung
Übeffl0fflffl6fl,

veröffentlicht werden. Soll dieser Berichtauszugsweise abgedruckt oder &; ‘

‘ E
‘29

vervielfältigt werden, so ist vorher die Genehmigung der API Hygiene Wien

Dlpi.-lng. Ehsabeth Holzhammer
(berechtigt zur Inspektion gemäß 180 17020 und zur

Untersuchung und Begutachtung von Trinkwasser
gemäß 5 73 LMSVG)

HW 292/22 Seite 3 von 3 /
//f



MEDIZINISQHE
UNIVERSITAT WIEN

Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und immunologie
WASSERHYGIENE
Leitung: A0. Univ.—Prof. Dipl.-lng Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000

PRÜFBERICHT
Nr. 4692/12.09.2022/20891/GW

\\\‘— ? "é‘
"°’lx Tms‘

EDV-Nr.: 4692

Bezeichnung: WVA Stetten — evn wasser, WL-593

Prot.Nr.: W 3105 22 Probenahme (Datum/Uhrzeit): 12.09.2022 / 08105

Probeneingang: 12.09.2022 Probenehmerln: Angelika Schmidhuber

Probenbezeichnung: Ortsnetz Stetten - Zentralbereich, N7491482R3
Probenahmestelle: Gemeindeamt, Küche, Waschbecken

Parameter Einheit Ergebnis TWV* Verfahren

Wassertemperatur (vor 011) °C 18,7 25 DIN 304044

Aussehen (vor Ort) ohne Besonderheiten ÖNORM M6620

Geruch (vor Ort) geruchlos ÖNORM M 6620

Geschmack (vor Ort) ohne Besonderheiten ÖNORM M 6620

KBE** bei 22°C Bebrütungste peratur KBE/ml 0 100 150 6222

KBE** bei 37°C Bebrütungste peratur KBE/ml 1 20 130 6222

Coliforme Bakterien (100 ml) KBE/1OO ml 0 0 130930534

Escherichia coli (100 ml) KBE/1OO ml 0 0 ISO 9308—1

Enterokokken (100 ml) KBE/1OO ml 0 0 150 7899—2

pH-Wert 75 6,5 - 9.5 13010523

Leitfähigkeit bei 20°C uS/cm 460 2500 EN 27888

TOC (C) mg/i 1,4 EN1484

SAK 436 nm m-1 0,1 0.5 130 7887

Ammonium (NH4) mg/l < 0,02 0,5 130 71501

Nitrit (N02) mg/l < 0101 0.1 EN 25777

Nitrat (N03) mg/I 22 50 130103044

Gesamtalkaiinität (m—Wert) mmol/I 4,20 130 9963—1

Gesamthärte (errechnet) °dH 13,2 DIN 304er

Karbonathärte °dH 1 1,8 150 9963-1

Nichtkarbonathärte (errechnet) °dH 1,4 DIN 384096

Hydrogencarbonat (HCOB) mg/l 256 130 9963—1

Calcium (Ca) mg/i 67 400 13014911

Magnesium (Mg) mg/I 17 150 13014911

Natrium (Na) mg]! 14 200 13014911

Kalium (K) _ mg]! 30 50 13014911

Chlorid (Cl) mg/I 23 200 13010304-1

Sulfat (304) mg/l 26 250 130103041

Eisen, gesamt mg/l < 0,05 0.2 DIN 38406-32

Mangan, gesamt mg]! < 0„oz 0.05 0111 38406-33

*
** Anzahl koloniebildender Ei1heiten
*** nicht im Akkreditierungsurrfang der API Hygiene Wien

Parameter- bzw. indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. 81

Für die Ausfertigung: physikai.-chem.z (.
14 3

15.09.2022 16:14:27 AS

mikrobiolog.: [)", 1. Leitung: A'L
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Eine auszugsweise Weitergabe des Prüfberichtesbedarf der schriftlichen Zustimmung der akkreditierten Prüf- und inspektionsstelle.
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institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysioiogie, In

WASSERHYGIENE
ektiologie und Immunologie

Leitung: A0. Univ.-Prof. DipI.-lng. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15

Tel. 01/40160-33050

PRÜFBERICHT
Nr. 4692/12.09.2022/20892/GW

EDV—Nr.: 4692

Bezeichnung: WVA S

Fax 01/40160—933000

tetten - evn wasser, WL-593

\Qb— :. (9
’30/16c ‘1‘7015‘

Prot.Nr.:

Probeneingang:
Probenbezeichnung: Ortsnet
Probenahmestelle: Am Tei

W 3106/22
12.09.2022

'it2 17, Gartenleitung

Probenehmerln:

z Stetten - Bereich Siedlung Am Teiritz, N7491976R3

Probenahme (Datum/Uhrzeit): 12.09.2022 / 0925

Angelika Schmidhuber

Parameter Einheit Ergebnis TWV* Verfahren

Wasseriemperatur (vor Ort) °C 22,6 25 DIN 384044

Aussehen (vor Ort) ohne Be50nderheiten ÖNORM M 6620

Geruch (vor 011) geruchios ÖNORM 11/1 6620

Geschmack (vor Ort) ohne Besonderheiten ÖNORM M 6620

KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur KBE/ml 0 100 130 6222

KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur KBE/ml 0 20 160 6222

Coliforme Bakterien (100 ml) KBE/1OO ml 0 0 180 9308-1

Escherichia coli (100 ml) KBE/1OO ml 0 0 1309308-1

Enterokokken (100 ml) KBE/1OO ml 0 0 ISO 7899—2

pH-Wert 7,6 6.5 - 9,5 1so 10523

Leitfähigkeit bei 20°C pS/cm 435 2500 EN 27888

* Parameter- bzw. indikator
** Anzahl koloniebildender E
*** nicht im Akkreditierungsu

inheüen
mfang der API Hygiene Wien

parameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

Für die Ausfertigung:

15.09.202216114:27 AS

h "k l.- h .:
:

p y51 a 0 em
‘q(/:)

n-

mikrobiolog.: 160 Leitungzk_
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Eine auszugsweise Weitergabe des Prüfberichtesbedarf der schriftlichen Zustimmung der akkreditierten Prüf— und inspektionsstelle.
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Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie \K‘=1 .„ 330
Zentrum für Pathophysioiogie, Infektiologie und Immunologie "°"K\fv°is‘

WASSERHYGIENE
Leitung: A0. Univ.-Prof. Dipl.—ing Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15

Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000

PRÜFBERICHT
Nr. 4692/12.09.2022/20893/GW

EDV-Nr.z 4692
LBezeichnung: WVA St tten - evn wasser, WL—593

Prot.Nr.: W 310712 Probenahme (Datum/Uhrzeit): 12.09.2022 / 08245

Probeneingang:
12.09.2322

Probenehmerln: Angelika Schmidhuber

Probenbezeichnung: Ortsne Stetten - Bereich Siedlung Zeiselweg, N7491326R3

Probenahmestelle:
Neuber?straße

79, hintere Gartenleitung, linker Wasserhahn

Parameter
‘

Einheit Ergebnis TWV* Verfahren

Wassertemperatur (vor Ort)
1

°C 21,0 25 DIN 384044

Aussehen (vor Ort)
‘ ohne Besonderheiten ÖNORM M 6620

Geruch (vor Ort) ‘

geruchios ÖNORM M 6620

Geschmack (vor Ort) ohne Besonderheiten ÖNORM M 6620

KBE** bei 22°C Bebrütungste1nperatur KBE/ml 0 100 1so 6222

KBE** bei 37°C
Bebrütungste111peratur

KBE/ml 11 20 ISO 6222

Coliforme Bakterien (100 ml) KBE/1OO ml 0 0 180 9308—1

Escherichia coli (100 ml)
‘

KBE/1OO ml 0 0 ISO 9308-1

Enterokokken (100 ml) KBE/1OO ml 0 0 180 7899—2

pH—Wert
‘

73 6.5 - 9,5 15010523

Leitfähigkeit bei 20°C uS/cm 489 2500 EN 27888

* Parameter- bzw. lndikatorplarameterwert gemäßTrinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. 81
** Anzahl koloniebildender Ei heiten
*** nicht im Akkreditierungsu fang der API Hygiene Wien

1

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.z
AC)

mikrobiolog.: Ü „ Leitung: /E
1

\
’ ' ” ' '

15.09.2022 16:14:27 A3
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Eine auszugsweise Weitergabe des
Prüfberichtes

bedarf der schriftlichen Zustimmung der akkreditier1enPrüf- und lnspektionsstelle.
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Institut für Hygiene und Angewan dte Immunologie
Zentrum für Pathophysioiogie, lnf aktioiogie und immunologie
WASSERHYGIENE
Leitung: A0. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15

Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000

PRÜFBERICHT
Nr. 4692/12.09.2022/20894/GW

EDV—Nr.: 4692
LBezeichnung: WVA St tten - evn wasser, WL—593

Prot.Nr.: W 3108/22 Probenahme (Datum/Uhrzeit): 12.09.2022 / 09105

Probeneingang: 12.09.2C22 Probenehmerln: Angelika Schmidhuber

Probenbezeichnung: Ortsnetz Stetten - Westlicher Bereich, N7490858R3

Probenahmestelle:
Kiäraniafe,

Badezimmer, Waschbecken

Parameter Einheit Ergebnis TWV* Verfahren

Wassertemperatur (vor 011)
1

°C 20,2 25 DIN 304044

Aussehen (vor Ort) ‘ ohne Besonderheiten ÖNORM M6620

Geruch (vor Ort)
‘

geruchlos ÖNORM M 6620

Geschmack (vor Ort) ohne Besonderheiten ÖNORMM6620

KBE** bei 22°C Bebrütungste11nperatur KBE/mi 1 100 ISO 6222

KBE** bei 37°C
BebrütungsteTperatur

KBE/ml 0 20 ISO 6222

Coliforme Bakterien (100 ml) KBE/100 ml 0 0 160 9308—1

Escherichia coli (100 ml)
‘

KBE/1OO ml 0 0 ISO 930&1

Enterokokken (100 ml)
‘

KBE/1OO ml 0 0 ISO 7099-2

pH-Wert
‘

7,5 6,5 - 9.5 130 10523

Leitfähigkeit bei 20°C pS/cm 427 2500 EN 27888

* Parameter- bzw. lndikatorpérameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1
** Anzahl koloniebildender Ei heiten
*** nicht im Akkreditierungsun?fang

der API Hygiene Wien

F" d' A '
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Eine auszugsweise Weitergabe des
Prüf1xerichtes

bedarf der schriftlichen Zustimmung der akkreditierten Prüf- und Inspektionssteile.


