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lnstitut für Hygiene und Angewandte lmmunologie
Zentrum f0r Pathophysiologie, lnfektiologie und lmmunologie
WASSERHYGIENE
Leitung: Ao, Univ.-Prof. Dipl.-lng. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15

Tel. 01/40160-33050 Fax 01140160-933000

PRÜFBERICHT
Nr. 6559/28.08.2 424 I 57 332 I GW

EDV-Nr.: 6559
Bezeichnung: VIA/A Sletten - evn wasser, WL-593

Prot.Nr.: W 3481124 Probenahme (Datum/Uhzeit)
Probeneingang: 28.08.2024 Probenehmerln:
Probenbezeichnung : Ortsnetz Stetten - Zentralbereich, N7491 482R3
Probenahmestelle: Gemeindeamt, Küche, Waschbecken

Parameter Einheit Ergebnis

28.A8.2024 I O7:50
Angelika Schmidhuber

TVW* Verfahren

Wassertemperatur (vor Ort)
Aussehen (vor Ort)
Geruch (vor Ort)
Geschmack (vor Ort)
Koloniezahl bei22"C
Koloniezahl bei 37'C
Coliforme Bakterien (100 ml)
Escherichia coli (100 ml)
Enterokokken (100 ml)
pH-Wert
Leitfähigkeit bei 20'C
roc (c)
SAK 436 nm
Ammonium (NH4)
Nitrit (N02)
Nitrat (NO3)
Gesamtalkalinität (m-Wert)
Gesamthärte (errechnet)
Karbonathärte
Nichtkarbonalhärte (errechnet)
Hydrogencarbonat (HCO3)
Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Natrium (Na)
Kalium (K)

Chlorid (Cl)

Sulfat (SO4)
Eisen, gesamt
Mangan, gesamt

.C

KBE/ml
KBE/ml

KBEi100 ml
KBE/100 ml
KBE/100 ml

18,5
ohne Besonderheiten

geruchlos
ohne Besonderheiten

0
0
0
0
0

7,9
402
0,8

< 0,1
< 0,02
< 0,01

11

3,05
11,2

8,5
2,7
186
50
18
14
3,2
25
35

< 0,05
< 0,02

DtN 384044

öNoRM M 6620

öNoRM M 6620

ÖNORM M 6620

tso 0222

tso 6222

tso 9308-t

tso 9308-1

lso 7899-2

tso 10523

EN 27888

EN 1484

lso 7887

tso 7150-'1

EN 26777

tso 10304-l

tso 9963-1

DIN 384096

tso 9963-1

DtN 384086

tso 9963-1

tso t4911

tso'14911

tso 14911

tso'14911

tso 10304-'l

tso 10304-1

DIN 38{06-32

DIN 38406-33

100

20

0

0

0

6,5 - 9,5

2500

0,5

0,5

0,1

pS/cm
mg/l
m-1

mg/l
mgll
mgil

mmol/l
'dH
"dH
"dH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mgll
mgll
mgll
mg/l
mgll

400

150

200

50

200

250

0,2

0,05

* Parameter- bzw. lndikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBI. ll Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. 81** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)
*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wen

Für die Ausfertigung physikal.-chem., 
n*

mikrobiolog. LeitunO: & *
t

.(

18.09.2024 08:08 AS

Eine auszugsweise Weitergabe des Prülberichtes bedarf der schrifrlichen Zustimmung der akkreditierten Pr0f- und lnspektlonsslelle.

Seite 1 von 1



\" @ffii'.;rH',äTt",,*

I

lnstitut für Hygiene und Angewandte lmmunologie
Zentrum f0r Pathophysiologie, lnfektiologie und lmmunologie
WASSERHYGIENE
Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-lng. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel.01/40160-33050 Fax01/40'160-933000

PRÜFBERICHT
Nr. 6559128.08.2 024 I 57 333 I GW

EDV-Nr.: 6559
Bezeichnung: ViA/A Stetten - evn wasser, WL-593

Prot.Nr.: w 3482124 probenahme (Datum/uhzeil): 28.08.2o24 / 08:30
Probeneingang: 28.98,2024 probenehmerln: Angelika schmidhuber
Probenbezeichnung: ortsnetz stetten - Bereich siedlung Am Teiritz, N7491976R3
Probenahmestelle: Am Teiritz 24, Gartenleitung bei Sonnenuhr

Parameter Einheit Ergebnis TVW* Verfahren

Wassertemperatur (vor Ort)
Aussehen (vor Ort)
Geruch (vor Ort)
Geschmack (vor Ort)
Koloniezahl bei22'C
Koloniezahl bei 37"C
Coliforme Bakterien (100 ml)
Escherichia coli (100 ml)
Enterokokken (100 ml)
pH-Wert
Leitfähigkeit bei20"C

KBE/ml
KBElml

KBE/'!00 ml
KBE/100 ml
KBE/100 ml

yS/cm

23,5
ohne Besonderheiten

geruchlos
ohne Besonderheiten

0
0
0
0
0

7,6
431

c 25

100

20

0

0

0

6,5 - 9,5

2500

DtN 38404-4

ÖNORM M 6620

ÖNORM M 8620

öNoRM M 6620

lso 6222

tso 6222

lso 9308-1

lso 9308-l

rso 7899-2

tso 10523

EN 27888

* Parameter- bzw. lndikatorparameterwert** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)
gemäß Trinkwasserverordnung (BGBI. ll Nr. 304/2001 idgF) und öLMB, Kap. 81

"** nicht im Akkreditierungsumfang derApl Hygiene Wen

Für die Ausfertigung:

18.09.2024 08;08 AS

physikal.-chem. i a.-nL) mikrobiolog.: Leitung:

Eine auszugswsise Weitergabe des Prtilberichles bedarf der schrinllchen zustimmung der akkreditiert€n pruf. und Inspoklionsstelle.
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MEDIZINISCHE
UNIVERSITIIT WIEN

lnstitut für Hygiene und Angewandle lmmunologie
Zentrum fUr Pathophysiologie, lnfektiologie und lmmunologie
WASSERHYGIENE
Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-lng. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel.01/40160-33050 Fax01/40160-933000

PRUFBERICHT
N r. 6559/28. 08.2 024 I 37 334 t GW

EDV-Nr.: 6559
Bezeichnung: \Al/A Stetten - evn wasser, WL-593

Prot.Nr,:
Probeneingang:
Probenbezeichnung
Probenahmestelle:

W 3483124 Probenahme (Datum/Uhzeit): 28.08.2024 108:5528.08.2024 probenehmerln: Angelika Schmidhuber
Ortsnetz Stetten - Bereich Siedlung Zeiselweg, N7491326R3
Neubergstraße 79, hintere Gartenleitung, linker Wasserhahn

Parameter Einheit Ergebnis Tvlrlr* Verfahren

Wassertemperatur (vor Ort)
Aussehen (vor Ort)
Geruch (vor Ort)
Geschmack (vor Ort)
Koloniezahl bei22'C
Koloniezahl bei 37"C
Coliforme Bakterien (100 ml)
Escherichia coli (100 ml)
Enterokokken (100 ml)
pH-Wert
Leitfähigkeit bei 20'C

KBE/ml
KBE/ml

KBE/100 ml
KBE/100 ml
KBE/100 ml

pS/cm

21,1
ohne Besonderheilen

geruchlos
ohne Besonderheiten

0
3
0
0
0

7,9
411

DtN 384044

ÖNORM M 6620

ÖNORM M 6620

öNoRM M 6620

tso6222

rso 6222

lso 9308-1

lso 9308"1

lso 7899-2

tso 10523

EN 27888

,l00

20

0

0

0

6,5 - 9,5

2500

* Parameter- bzw, lndikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)**' nicht im Akkreditierungsumfang derApl Hygiene Wen

(BGBI. ll Nr. 304/2001 idgF) und öLMB, Kap. 81

Ftir die Ausfertigung: physikal.-chem. mikrobiolog.: tt Leitung: trp/ ,1_fra

18.09.2024 08:08 AS

Eine auszugswsise \A/eitergabe des Prllfberichtes bedarf der söhriftlichen Zustimmung der akkredltierlen prüf- und lnspekilonsstelle.
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lnstitut für Hygiene und Angewandte lmmunologie
Zenlrum ftlr Pathophysiologie, lnfektiologie und lmmunologie
WASSERHYGIENE
Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-lng. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse '15

Tel, 01140160-33050 Fax0li40160-933000

PRÜFBERICHT
Nr. 6559/28.08.2024/5733s/GW

EDV-Nr.: 6559
Bezeichnung: \ÄA/A Stetten - evn wasser, WL-593

il

Prot.Nr,: w 3484124 probenahme (Datum/Uhzeil): 28.0g,2024 109:1b
Probeneingang: 28.a8.?o24 probenehmerln: Angelika schmidhuber
Probenbezeichnung: Ortsnetz Steüen - Wesilicher Bereich, N7490gSgR3
Probenahmestelle: Kläranlage, Badezimmer, Waschbecken

Parameter Einheit Ergebnis TVVV* Verfahren

Wassertemperatu r (vor Ort)
Aussehen (vor Ort)
Geruch (vor Ort)
Geschmack (vor Ort)
Koloniezahl bei22'C
Koloniezahl bei 37"C
Coliforme Bakterien (100 ml)
Escherichia coli (100 ml)
Enterokokken (100 ml)
pH-Wert
Leitfähigkeit bei20"C

'c

KBE/ml
KBE/ml

KBE/100 ml
KBE/100 ml
KBE/100 ml

pS/cm

22,1
ohne Besonderheiten

geruchlos
ohne Besonderheiten

0
0
0
0
0

7,6
413

DIN 38404-4

öNoRM M 6620

öNoRM M 6620

öNoRM M 6620

lso 6222

lso 6222

lso 9308-1

lso 9308-1

lso 7899-2

lso 10523

EN 27888

25

100

20

0

0

0

9,56,5

25AO

* Parameter- bzw lndikatorparameterwert** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)
gemäß Trinkwasserverordnung (BGBI. ll Nr. 304/2001 idgF) und öLMB, Kap. 81

*** nicht im Akkreditierungsumfang derApl Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.'. 6vN\J mikrobioloO,: 
1i

Leituno:lO

18.09.2024 0e:08 AS

Eine auszugsweise Weilergabe des Pr0fberichtes bedarf der schriftlchen zustimmung der akkreditierlen prüf- und lnspekllonsstelle
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